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1. Размеры для справок.
2. Забрасыватель ПТЛ-400 в обязательную поставку не входит.



А-А(1:2,5)(1)

Б-Б(1:2,5)(1)

Заложить торкретной массой по контуру 

рамы для предотвращения подсосов

25 25

Основание котла (рекомендуемое)
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Схема движения дымовых газов
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