
Слив Ду 32 G-1 1/4

Люк прочистки

газохода

А

Б

                   Технические характеристики:
1. Назначение: для нагрева воды в отопительных системах;
2. Тип котла-водогрейный, стальной.
3. Теплопроизводительность, МВт:                                 1,44
4. Вид топлива:  - каменный уголь;
5. КПД котла,  % -                                                   82
6. Температура нагрева воды, ÅС не более                        115
7. Рабочее давление воды на выходе из котла, МПа не более  0,6
8. Расход воды через котел, т/час - номин/мин.            50/42
9. Гидравлическое сопротивление, кгс/см

2
 не более          1,5

10. Аэродинамическое сопротивление, Па  не более           280
11. Водяной объем котла, м

3
                                      3,5

12. Габаритные размеры по обшивке котла 
    длина/ширина/высота, мм                       3253/2300/2542
13. Масса котла без воды, кг                                     6185
14. *Габаритные размеры котла для транспортировки
    длина/ширина/высота, мм                       3865/2546/2714
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А

Взрывной клапан

Патрубок замера разрежения

в топке Ду 20 G-3/4
Воздушник

Ду 15 G-1/2

Выход воды Ду100
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