
22
20

660 660

30
7

16
80

330

17
30

Патрубки слива
воды Dу32

Патрубок выпуска
воздуха Dу15

4
14

660

Люки чистки
газоходов

22
20

660 660

30
7

16
80

330

17
30

Патрубки слива
воды Dу32

Патрубок выпуска
воздуха Dу15

4
14

660

Люки чистки
газоходов Люки чистки

газоходов

Люк выгреба сажи

Тяга управления
заслонками

А

58
0

Патрубки выпуска
воздуха Dу15

222

2416

135

Люки чистки
газоходов

Люк выгреба сажи

Тяга управления
заслонками

А

58
0

Патрубки выпуска
воздуха Dу15

222

2416

135

Патрубки выпуска
воздуха Dу15

2060

16
30

Клапан взрывной

Выход дымовых

газов

Вход

воды

Выход

воды

Трубка импульсная
Dу20

17
4
0

2425

18
4
0

Место установки
манометра Dу15

Место установки
термометра

2060

16
30

Клапан взрывной

Выход дымовых

газов

Вход

воды

Выход

воды

Трубка импульсная
Dу20

17
4
0

2425

18
4
0

Патрубки выпуска
воздуха Dу15

Место установки
манометра Dу15

Место установки
термометра

408

28
6

30
5

19
00

Патрубок слива
воды Dу32

20
50

Фланец
наддува

645

145

408

28
6

30
5

19
00

Патрубок слива
воды Dу32

20
50

Фланец
наддува

645

145

АА

12

2

A

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20
Котел ARCUS SOLIDA -400KД

(КВр-0,4КД)
Чертеж общего вида

2990
1 2

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

.и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A3

1. Размеры для справок.



Схема строповки котла

Ц.М.

<90Å

1008

10
00

<90Å

Схема строповки котла

Ц.М.

<90Å

1008

10
00

<90Å

Вид сбоку Вид сзади и фронта

заложить торкретной массой по контуру
рамы для предотвращения подсосов

Вид сбоку Вид сзади и фронта

заложить торкретной массой по контуру
рамы для предотвращения подсосов

3

A

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

.и
да
та

Копировал Формат A4




