
Общий вид котлоагрегата.
Котел КВм-2,5К с ТШП

Топка ТШП-1,3/1,9

30
56

3930

32
10

46
0

Слив воды из
котла Ду32

Стойки привода

Экономайзер ЭД-2-52

Слив воды из
экономайзера Ду32

35
62

Вентилятор
ВЦ-14-46-4

Люки прочистки
газоходов

12
40

14
20

16
30

8530

63
5

патрубок измерения
разрежения в котле Ду20 Воздушник Ду15

4050
1490

2420 380

Воздушник Ду15

Отвод воды из
топки ТШП Ду40

1675

Слив Ду32

Вход воды Ду 150

Ду
15
0

10
00

х3
00

14
70

13
50

2330

Шильдик

Газоход
18
70

Люки прочистки
газоходов

21
00

1216

37
60

18
16

Подвод воды на
охлождение шурующей
планки Ду20

Отвод воды на
охлождение шурующей
планки Ду20

3265

82
5

Подвод воды к
топке ТШП Ду40

Слив из
котла Ду32

Воздушник
Ду15Вы

хо
д
во
ды

Ду
15
0

30

Слив из
котла Ду32

118
0

935

60
0

660

Взрывной клапан
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